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Unlimited Polymer Solutions

HEIZKREISVERTEILER EDELSTAHL EASYFLOW

DE  Heizkreisverteiler CZ Rozdélovac topnych okruhd
EN  Manifold SK  Rozdelovaca vykurovacieho okruhu
TR  Isi devresi dagiticisi HU  Ftubkor oszto-gylijtd

GR  uAAéktn KukAwpatwv Béppavone FR
RO  Distribuitorului pentru circuite de IT
incalzire NL

Collettore

Collecteur de circuit de chauffage

Vloerverwarmingsverdeler met AFC

n Vorlauf Zulauf / Incoming flow line / Gidis Giris / Mpooaywyr n Fill-, Entleerungshahn / Filling -, drainage valve /
eloodoc / Tur alimentare / Privodni potrubi / Privodné Doldurma, bosaltma valfi / Bava m\ipwonc/
potrubie, pritok / Belépés eléremend / Départ alimentation ekkévwanc / Robinet de umplere, robinet de golire /
/ Collettore di mandata / Aanvoer primair circuit PInici, vypoustéci kohout / Plniaci, vypustaci ventil /

A Ricklauf Zulauf / Return flow line / Dondis Girig / Tolto- és dritéesap / Vanne de remplissage, de

Eruatpodr eicodoc / Retur alimentare / Vratné potrubi / purge / Valvola di carico/scarico / Vul, spoel en
Vratné potrubie / Kilépés visszaterd / Retour alimentation / aftapkraan 3/4°

Cgllettorg d r|tqrno / fetour pnma}w CII'CIJlIT 3 Absperrventil mit M30x1,5 Anschluss passend fiir
E Fe|nregu|.|ervent|l zurAbsperrung. Offnen ||nf§sdrehend REHAU Stellantriebe UNI mit eingebauten Easyflow

und SchlieBen rechtsdrehend mit Imbusschliissel / Durchflussregler zwischen 20-340 I/h

Isolating valve with fine adjustment. Open in an anti- / Shut-off valve with M30x1 5 connection to fit

g y/¥ap ¢ y 1 uygun M30x1,5 kapatma valfi

icin anahtar yardimiyla saat yontinde sola dondtiriniz / , , )
BaABida puBpiong akpiBeiac yia amopovwan Tov EAeyxo / BaBiba GHOKQH”C e o0vdear] MS.ON 5 Vla.
TwV KUKAGIATWY. AVOWLG LE apITTEOOTPORN oeppopnxaviopoig REHAU UNI / Ventil de inchidere
TEPIOTPOOR Kall KAEIOILIO ig GEEIGTPOdN TIEPIOTPOR e cu racord M30x1 5 aqlecvalt penvt,m servomotoare
Khetsi Akev. / Veentil de reglare fina pentru inchidere / REHAU UNI / Uzaviraci ventil s pripojkou M30x1,5
Uzaviraci jemné regulacni ventily. Otevieni otocenim vhodny pro termopohony REHAU UNI / Uzatvaraci
smérem doleva a uzavieni doprava inbusovym Klicem / ventil s pripojkou M30x1,5 vhodny pre REHAU
Regulacny ventil sliZi na uzatvorenie vjvodu. Otvéranie servopohony UNI/ Elzaro szelepek M30x1,5
lavy zavit pre zatvorenie pravy zavit pomocou csatlakozé menettel, REHAU UNI termoelektromos
imbusového klt¢a / Finomszabalyozd szelepek az szelepfejekhez, beépitett Easyflow atfolyasmér6vel
elzarashoz. Nyitas balra forgatassal, zaras jobbra 20-3401/h / Vanne d‘arrét M30x1.5 connexion
forgatéssal imbuszkulccsal / Débitmetre. Ouverture en adaptée pour servomoteur REHAU UNI / Valvola di
tournant vers la gauche et fermeture en tournant vers la arresto con collegamento M30x1,5 compatibile
con attuatori REHAU / Afsluitklep M30x1,5

droite a I'aide d’une clé Allen. / Regolatore di flusso.

Valvola di intercettazione per arresto. Aprire in senso passend voor REHAU thermische motor UNI
antiorario e chiudere in senso orario con chiave a

brugola. / Fijn inregelventiel. Openen linksom draaien

en sluiten rechtsom met inbussleutel.

Ventileinstellung
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Nicht benutzte Rohrabgénge sind mit geeigneten Kappen dicht zuverschlieBen / Unused ports are to be
blanked off water-tight using suitable blanks / Kullanilmayan vanalar, kapaklarla iyice sikilarak kapatil-
malidir / Ot pn xpnotpotolodpeved odot cwAnva TPEMEL va adppaylotobv tamwoulv pe kataAAnia
kamakua. / Racordurile de tevi nefolosite trebuie sa fie bine inchise cu capace adecvate / NevyuZité vyvody
na rozdélovaci musi byt tésné uzavreny vhodnou zéaslepkou / NevyuZité okruhy je nevyhnutné tesne
uzavriet pomocou vhodnych uzatvaracich ¢iapok / A hasznalaton Kiviili ledgazasokat megfelelé sapkaval
témoren le kell zarni / Fermer les sorties de tubes non utilisées avec des embouts appropriés. / Le uscite
del tubo non utilizzate devono essere chiuse ermeticamente con tappi a tenuta. / Ongebruikte buisaanslui-
tingen dienen met geschikte eindkap goed te worden afgesloten

Fiillen, Spiilen, Entliiften / Filling, flushing, de-aeration / Dolum, yikama, havalandirma / MAfipwaon,
gEmAupa, efaépwon / Umplere, spalare, dezaerare / PInéni, proplachovani, odvzdus§néni /

Plnenie, vyplachovanie, odvzduSiovanie / Toltés, atoblités, Iégtelenités / Remplissage, rincage, purge
Riempimento, pulizia, sfiato / Vullen, spoelen, ontluchten

A

DE Fiillen und Spiilen mit max. 1 bar Differenzdruck! / Druckanstieg im Rohrnetz unter 0,5 bar/s /

1. Sichtpriifung aller Verbindungen auf fachgerechte Ausflihrung

2. Kugelhahn/Ventil am Verteiler schlieBen

3. Heizkreise einzeln nacheinander mit filtriertem Wasser gemaB VDI 2035/ONORM H5159-2 fiillen,
spulen und Anlage vollstandig entliiften / Ventil zum Spllen auf Stellung 8 einstellen / max.
Volumenstrom 340 I/h beim Spiilen /

4. Druckprtfung geméaB Druckprifprotokoll durchftihren und dokumentieren / Zur Druckpriifung alle
Ventile 6ffnen /

EN Fill and flush at max. 1 bar pressure differential!

1. Visual inspection to ensure that all connections are correct

2. Close the ballcock/valve on the distributor

3. Fill and flush the heating circuits individually in sequence using filtered water in accordance with VDI
2035/0ONORM H5159-2 and vent the system completely

4. Perform and document the pressure test in accordance with the pressure test report

TR Maks. 1 bar‘lik fark basinci ile doldurma ve yikama!

1. Tim baglantilarin nizami uygulandigina dair gérsel kontrol

2. Kolektordeki kiiresel vanayi/valfi kapatin

3. Isitma devrelerinin her birini VDI 2035/O0NORM H5159-2 uyarinca filtrelenmis suyla doldurun,
yikayin ve havayi tesisten tamamiyla tahliye edin

4. Basing kontrol tutanagi dogrultusunda basing testi uygulayin ve belgelendirin

GR NMARpwon kat éémAvpa pe péyiatn Siadoptki miean 1 bar!

1. OTMTIKOC EAeyXOC OAWV TWV OLUVOECEWV WC TIPOC TN OWOTH EKTEAEQT TOUC

2. KAeiotpo tn¢ opaipiknc Bavac/BaApidac oto ouAAEKTN

3. MTARpwon Twv KUKAwpAatwy BEppavanc éva mpog éva pe PIATpaplopévo vepd obpdwva pe to VDI
2035/0ONORM H5159-2, Eémhupia Kat e€aépwan 0AGKANPOU TOU GUOTAPATOC

4. Ektéleon e SokAC Ttieonc o0pdwva pe To TIPWTOKOAAO SOKIPNC Ttieanc Kat kataypadn tne




Fiillen, Spiilen, Entliiften / Filling, flushing, de-aeration / Dolum, yikama, havalandirma / MAfipwon, §émAvpa, e§aépwon / Umplere, spalare, dezaerare / PInéni, proplachovani, odvzdu§néni /
Plnenie, vyplachovanie, odvzduSiovanie / Toltés, atoblités, Iégtelenités / Remplissage, ringage, purge / Riempimento, pulizia, sfiato / Vullen, spoelen, ontluchten

A

RO Umplerea i spalarea se fac la o presiune diferentiald de max. 1 bar!

1. Verificarea vizuala a tuturor legaturilor referitor la instalarea corecta

2. Inchideti robinetul/supapa la distribuitor

3. Umpleti circuitele de incdlzire succesiv, unul cate unul, cu apa filtrata conform VDI 2035/
ONORM H5159-2, spélati si dezaerati complet instalatia

4. Efectuati proba de presiune conform protocolului de verificare si completati formularul

CZ PInte a proplachujte rozdilovym tlakem max. 1 bar!

1. Provedte vizudini kontrolu odborného provedeni vSech spojii

2. Zavfete kulovy kohout/ventil na rozdélovaci

3. Topné okruhy naplrite jednotlivé po sobé Cistou/filtrovanou vodou, vyplachnéte je a systém kompletné
odvzdus$néte

4. Provedte tlakovou zkous$ku podle protokolu o tlakové zkouSce a zadokumentujte

SK Plnenie a vyplachovanie sa musi uskutocriovat s rozdielovym tlakom max. 1 barov!

1. Vizudlna kontrola vSetkych spojov vzhladom na odborné vyhotovenie

2. Zatvorte gulovy kohut/ventilu na rozdelovadi

3. Naplnite vykurovacie okruhy jednotlivo za sebou filtrovanou vodou podfa VDI 2035/
ONORM H5159-2, vyplachnite a zariadenie Uplne odvzdunite

4. Vlykonajte tlakovu skisku podla protokolu skuSania tlaku a zdokumentuijte ju

HU Toltés és atoblités max. 1 bar nyomaskiilénbséggel! /Nyomas novelése a csohaldzatban 0,5bar/s alatt

1. Minden kotés szemrevételezése a szakszer(i kivitelezés ellendrzéseként

2. Golydscsap/szelep elzardsa az 0szton

3. F(it6korok egyenkénti feltbltése VDI 2035/ONORM H5159-2 szerinti sz(irt vizzel, flit6korok atoblitése,
majd a rendszer teljes légtelenitése / 8-as szelepallas atdblitésnél / max. térfogataram 340 I/h &toéblitésnél

4. Nyomasproba végrehajtasa és dokumentaldsa a nyomasproba jegyz6konyv szerint / a nyomdasprobanal
minden szerep nyitva

A

FR Remplissage et ringage avec une pression différentielle de max. 1 bar !

1. Controler visuellement le bon état de tous les raccordements

2. Fermer toutes les vannes du collecteur

3. Remplir les circuits de chauffage, circuit par circuit, avec de I‘eau filtrée conformément a VDI 2035/
ONORM H5159-2, puis les rincer et purger complétement I'installation

4. Controler la pression conformément au protocole de controle de la pression et documenter le
résultat

IT  Riempire e pulire con una differenza di pressione max. di 1 bar!

1. Collaudo visivo di tutti i collegamenti a livello professionale

2. Chiudere la vavola/valvola a sfera al collettore

3. Riempire i singoli circuiti uno dopo I'altro con acqua filtrata secondo VDI 2035/ONORM H5159-2,
pulirli e sfiatare completamente I'impianto

4. Eseguire e documentare la prova pressione secondo il protocollo della prova pressione

NL Vullen en spoelen met max. 1 bar drukverschil!

1. Controleer visueel alle verbindingen op correcte uitvoering

2. Sluit kogelkraan/ventiel op de verdeler af

3. De warmtecircuits afzonderlijk één voor één met gefilterd water volgens VDI 2035/0ONORM
H5159-2 vullen, spoelen en de installatie volledig ontluchten

4. Een druktest in overeenstemming met het druktestprotocol uitvoeren en documenteren

Montage der Klemmringverschraubungen / Assembling the compression fittings / Boru baglanti rakorlarinin monte edilmesi / ZuvappoAdynon twv KoxAtwtwv cuvéécewv daktuAiov abadi€ng / Montajul conectorilor cu inele
de strangere / Montaz svérného Sroubeni / Montaz zvieracich zoskrutkovani / Csatlakozocsavarzatok szerelése / Montage des raccords a visser / Montaggio dei collegamenti a vite / Montage van de knelkoppelingen

A

DE Beim Anziehen der Klemmringverschraubungen muss gegengehalten werden!

EN Resistance must be provided when tightening the compression fittings!

TR Boru baglanti rakorlarinin sikilmasi sirasinda karsidan tutulmasi gerekir!

GR Kard 1o ai€po Twv koxhwTtwv auvdéaewv GakTuAiov alodiEne xpeldletal kovtpapiapal

RO La strangerea piulitelor trebuie asiguratd contrarezistenta!

CZ Je nutné jednim KliCem pridrzovat vyvod rozdélovace a druhym klicem svérné Sroubeni utahnout!
SK Pri utahovani zvieracich zoskrutkovani sa musi pouzit protidrzanie!

HU A csatlakozdcsavarzatok meghtizasanal ellen kell tartani!
FR Lors du serrage des raccords a visser, il faut les contrer !
IT  Icollegamenti a vite devono essere stretti bene!

NL Bij het aantrekken van de knelkoppelingen moet draadaansluiting verdeler (zie foto) worden
tegengehouden!

Differenzdriicke / Pressure differential / Fark basinci / siadopikr mieon / Presiune diferentiala /
Rozdilovy tlak / Rozdielovy tlak / Nyomaskiilonbség a szelepen / Drukverschil

DE Mindestdifferenzdruck Ap 20kPa  SK Minimalny rozdielovy tlak 20 kPa

am Ventil 20-340 I/h Ap na ventile 20-340 I/h

Maximal anstehender Druck am Ventil 60 kPa Maximalny pretrvavajuci tlak na ventile 60 kPa
EN Minimum pressure differential 20kPa  HU Ap minimdlis nyomaskiildnbség a 20 kPa

Ap on the valve 20-340 I/h szelepen: 20-340 I/h

Maximum pressure arising on the valve 60 kPa Maximalis nyomas a szelepen 60 kPa
TR  20-340 I/sa valfte asgari fark 20kPa  FR Pression différentielle min. Ap de la 20 kPa

basinci Ap vanne 20-340 I/h

Valfte maksimum mevcut basing 60 kPa Pression maximale de la vanne 60 kPa
GR  EAayotn dladopikn migon Ap otn 20kPa IT  Differenza minima di pressione Ap 20 kPa

Bapida 20-340 I/h alla valvola 20-340 I/h

Méyiotn miieon otn BaApida 60 kPa Pressione massima alla valvola 60 kPa
RO  Presiune diferentiald minima 20kPa  NL Min. drukverschil Ap aan het ventiel 20 kPa

Ap la supapa 20-340 I/h 20-3401/h

Presiune maxima prezenta la supapa 60 kPa Maximale druk aan het ventiel 60 kPa
CZ Minimaini rozdilovy tlak Ap 20 kPa

na ventilu 20-340 I/h

Maximalni trvaly tlak na ventilu 60 kPa




Befiillen, Spiilen, Entliiften / Filling, flushing, de-aeration / Dolum, yikama, havalandirma / MAnpwan,
gémAupa, e§aépwon / Umplere, spélare, dezaerare / PInéni, proplachovani, odvzdu§néni /

Plnenie, vyplachovanie, odvzduSiovanie / Toltés, atoblités, Iégtelenités / Remplissage, ringcage, purge
Riempimento, pulizia, sfiato / Vullen, spoelen, ontluchten

Das Beftillen und Spuilen muss bei den Easyflow Ventilen dber den Riicklauf und damit entgegen der FlieBrichtung,
geschehen. Dabei ist zu beachten, dass bei einem Druck > 2 bar die Ventile durch den Druck schlieBen kénnen. Fallt
der Druck wieder unter 2 bar 6ffnet das Ventil wieder.

Filling and flushing of the Easyflow valves must be carried out in revers order, i.e. from return port to flow port in
reverse direction to normal flow. Please not the valves will close at pressures above 2bar. If the pressure drops below 2
bar, the valves will open again.

Easyflow (debi limitleme) vanalarin doldurulmasi ve bosaltiimasi igin islem don(s hatti tzerinden ve akis yoniine gore
yapiimalidir. Basing 2 bardan fazla oldugunda valfler kapatilir. Basing 2 barin altina diiserse , valf tekrardan agilir.

H mA\npwon kat n moon ékmon otic BarBidec Easyflow mpémet va Sie€ayovtar Adet xwpa péow T ematpodic Kat
ouvenwe avtibeta oty KatevBuvon pong. Kata t dadikaoia aut mpémet va AapBavetar AngBei umoyn ot pe ttiean > 2
bar, o1 BaABidec pmopouv va kheioouv. ‘Otav n Ttieon Téael Kat TAAL KATw aro ta 2 bar, avoiyel Eava n BaABida ot BoApidec
avoiyouv €ava.

Napous$téni a vypousténi rozdélovace Easyflow musi byt provedeno pfes vratné potrubi a tedy proti sméru toku. Je tfeba
dbat na to, ze ventily se m{zou pri tlaku > 2 bar uzaviit. Spadne-li tlak pod 2 bar, ventil se zase otevre.

Pri Easyflow rozdelovaci sa plnenie a preplachovanie musi prevadzat cez zbera€ tj. proti smeru prudenia. Popri tom je
velmi dolezité, Ze ak je tlak > 2 bar ventil sa uzavrie. Ak tlak klesne pod 2 bar ventil sa znova otvori.

A toltést és az atoblitést Easyflow szelepek esetén a visszatéron keresztill az aramlasi irannyal ellentétesen kell végezni.
Kozben arra kell tigyelni, hogy a szelepek 2 bar-nal nagyobb nyomds esetén lezarhatnak. Ha a nyomas ismét 2 bar ala
csokken, a szelep Ujra kinyit.

Avec les vannes Easyflow, le remplissage et le ringage doivent s’effectuer par la conduite de retour et donc dans le
sens inverse de I'écoulement. Veuillez noter que les vannes peuvent se fermer sous I'effet d’une pression > supérieure
a 2 bar. La vanne s’ouvre a nouveau quand la pression chute en dessous de 2 bar.

I iempimento e il lavaggio delle valvole Easyflow devono essere effettuati attraverso il ritorno e quindi in senso opposto
alla direzione di flusso. Att.ne nel caso di una pressione > 2 bar, & possibile che le valvole vengano chiuse dalla
pressione. Quando la pressione scende nuovamente sotto 2 bar, la valvola si riapre.

Het vullen en spoelen van de Easyflow-kleppen moet gebeuren via de retourleiding en dus tegen de stroomrichting in.
Opgemerkt moet worden dat bij druk > 2 bar de kleppen kunnen sluiten als gevolg van de druk. Als de druk onder de
2 bar daalt, gaat de klep weer open.
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DE Vorgehen beim Verteilerspiilen

1. Alle Easyflow Einsétze (Riicklaufventile) 6ffnen. (Montagekappe entfernen, Einstellung 8)

2. Vorlaufventile vollstandig schlieBen (Imbusschllssel Stufe 5 rechtsdrehend zudrehen) und Entleerungs-
schlauch am Vorlauf KFE-Hahn anschlieBen und offnen

3. Fillschlauch am Ricklauf KFE-Hahn anschlieBen. Zum Befillen und Spiilen langsam den KFE-Hahn im
Rucklauf 6ffnen.

4. Vorlaufventil des ersten Heizkreises minimal 6ffnen

5. Sobald Wasser aus dem Entleerungsschlauch ausstromt das Vorlaufventil vollstandig 6ffnen

6. Bei gefllltem und gesplilten Heizkreis, Vorlaufventil zuerst schlieBen und dann das Ricklaufventil des
Heizkreises schlieBen

7. Wiederholen der Schritte 4 bis 6 fur die restlichen Kreise wiederholen

EN Flushing the Easyflow manifold

1. Open all Easyflow insert (on the return header). (remove protective cap and set to 8)

2. Close all flow valves completely (set to 5 turning clockwise using an allen key) and connect drain hose
to the flow header ball valve and open ball valve

3. Connect fill hose to the return header ball valve. Open the ball valve on the return header slowly to start
the fill&flush process.

4. Open the flow valve of the first loop only slightly

5. Once there is water flowing out of the drain hose, open the flow valve fully

6. Once the loop is filled and flushed, close the flow valve for the loop first and only then the return valve
of the loop

7. Repeat steps 4 — 6 for all other loops

TR Kolektor bosaltma prosediirii

1. Tiim Easyflow uglarinin (d6nis vanalarini) agin. (Montaj kapagini ¢ikarin, 8 ayarina getirin.)

2. Besleme vanalarini tamamen kapatin (Allen anahtarini 5'e saat yéniinde saga dogru cevirin) ve drenaj
hortumunu akis KFE musluguna baglayin ve agin.

3. Doldurma hortumunu geri déntis KFE musluguna baglayin. KFE vanasini agip , yavasca doldurup
durulayin. Ve dontste vanayi tekrardan agin.

4. Birinci 1sitma devresinin akis vanasini minimum seviyede acin

5. Su, tahliye hortumundan ¢iktiginda akis vanasini tamamen aginiz

6. Isitma devresi doldurulmus ve yikanmis halde, 6nce akis vanasini, ardindan geri doniis vanasini ve son
olarak 1sitma devresini kapatin

7. Tum akig zonlarr igin bu adimlari tekrarlayin.

GR Awdikaaia yia tnv Ao €KTTALGN TOL SlAVOPEA-GUAAEKTN

1. Avoitte 0Aec Ta oTolyeia TIc ParBidec Tou LANEKTN eToTpOdNC Easyflow (BaABidec ematpodnc).
(Adaipéate To Kamakl ouvappoAdynanc, pubuian 8)

2. Khelote evteAwc Tic Bapioec tpopodoaiac mpoaaywyng (Xprian kAetd1o0 ANev, KAEIOIO PEXPL TNV
Babuida 5 Tne Pavac pe He€lOOTPOGN TEPIOTPODN) KAl GUVOEDTE TOV EVKAUTITO OWANVA EKKEVWANC 0N
Bava mtapoyric KFE kat avoi€te.

3. Yuv6EaTe TOV eUKApTITO owANva MANpwanc atn Bava emotpodrc KFE. Ma Ty mAfpwan Kat Ty mAbon
eKTAvon avoi€te apya tn Pava KFE otnv ematpodrn.

4. Avoi€te elayiota tn BaApida tpododooiag poaaywyng TOL TIPWTOU KUKAWHATOC BEppavang

5. MoAi¢ apyioet va e€epyetal vepd amd Tov eVKAPTITO OWANVA EKKEVWANG, avoite eviedwe tn BaApida
Tpododoaiac mpooaywync

6. Adou mAnpw6ei kat TAvBel To KOKAwpPa BEppavang, kAeiote kat’ apxac tn BarBida tpopodoaiac
TPOoaywyng Kat Yetd T Barpida ematpodnc Tou KuKAwpatog BEppavang

7. EmavalaBete ta prpata 4 éwc 6 yia Ta umoAoma KuKAwpaTa

RO Procedura pentru spalarea distribuitorului.

1. Deschideti toate ventilele Easyflow (Ventile de retur). (Scoateti capacul de montare, setarea 8)

2. Inchideti complet ventilele de tur ( rotiti imbusul marimea 5 in sensul acelor de ceasornic, spre dreapta)
si conectati furtunul de evacuare la robinetul de golire KFE si deschideti-|

3. Conectati furtunul de umplere la robinetul de retur KFE. Pentru spdlare si cldtire, deschideti incet
robinetul KFE de pe retur

4. Deschideti ventilul de tur al primului circuit la minimum

5. Odatd ce iese apa din furtunul de evacuare, deschideti complet robinetul de tur

6. Cand circuitul de incdlzire este umplut si spdlat, mai intai inchideti ventilul de tur si apoi inchideti
ventilul de retur al circuitului de incélzire

7. Continuati cu restul circuitelor, cu pasii 4 — 6

CZ Postup pfi napousténi/vypousténi

1. Otevfit vSechny ventily Easyflow (ventily na zpatecce). (Odstranit montazni zatky, nastaveni 8)

2. Ventily na privodu UpIné uzavit (otoCenim inbusového klice 5 doprava) a napojit hadici na vypoustéci
kohout na privodu a otevfit ho

3. Napojit hadici na vypoustéci kohout na zpatecce. K napousténi otevfit velmi pomalu vypoustéci kohout
na zpatecce

4. Pfivodni ventil prvniho okruhu nepatrné otevrit

5. Jakmile voda vytece z hadice, tak ventil na pfivodu tpIné otevrit

6. U napInéného a vyplachnutého okruhu zavfit nejprve ventil na pfivodu a pak ventil na zpatecce

7. Opakujte kroky 4 az 6 pro zbylé okruhy

SK Postup preplachu rozdelovaca

1. Otvorit vSetky vratné ventily na zberaci (odstranit montaznu ¢iapku, nastavenie 8)

2. Ventily na privode plnohodnotne uzavriet (imbusovy klu¢ velkost 5), a pripojit preplachovaciu hadicu na
preplachovaci ventil na privode

3. Pripojit hadicu na preplachovaci ventil na zberaci. Pre preplach pomaly otvarat ventil.

4. Ventil na privode na prvom okruhu miniméalne otvorit

5. Akondhle prejde hadicou malé mnozstvo vody ventil sa mdze otvorit napino

6. Po preplachnuti a naplneni okruhu najskor uzavriet ventil na privode a nasledne ventil na vratnom
zberai

7. Opakujte postup 4-6 pre preplach vetkych okruhov




HU Az atoblités folyamata

1. Minden Easyflow betét (visszatérd szelep) nyitasa. (védésapka eltavolitasa, 8-as bedllitas)

2. Eléremend szelep teljes zarasa (5-6s imbuszkulccsal jobbra forditva betekerni) és a leeresztéshez
haszndlt toml6 csatlakoztatasa az eléremendben Iév6 t6It6-irit6 csapra, majd nyitas

3. Feltdltd téml6 csatlakoztatdsa a visszatérében 1évo toltd-iirit6 csapra. Toltéskor és Uritéskor a
visszatérében 1év tolté-iirit6 csapot csak lassan szabad kinyitni.

4. Az els6 f(it6kor eléremend szelepének minimalis nyitasa

5. Ahogy a viz az iirit6 témlén megjelenik, az eléremend szelepet teljesen ki kell nyitni

6. Ha a kor fel van toltve és at van 6blitve, el6szor az eléremendben 16v6 szelepet kell elzarni, utana a
f(it6kor visszatérd szelepét kell elzarni

7. A4 — 6. 1épés megismétiése minden tovabbi kérnél

FR Procédure de remplissage et de rincage du collecteur

IT

1. Quuvrir tous les inserts Easyflow (vannes retour). (Retirer 'embout de montage, réglage 8)

2. Fermer completement les vannes aller (tourner la clé Allen niveau 5 vers la droite), raccorder le flexible
tube de vidange au robinet de remplissage et de vidange de la conduite aller puis I'ouvrir

3. Raccorder le tube de remplissage sur le robinet de remplissage et de vidange de la conduite retour.
Pour le remplissage et le rincage, ouvrir lentement le robinet de remplissage et de vidange de la
conduite de retour.

4. Ouvrir Iégérement la vanne aller du premier circuit de chauffage

5. Des que de 'eau s’écoule du tube de vidange, ouvrir completement la vanne aller

6. Quand le circuit de chauffage est rempli et rincé, fermer d’abord la vanne aller, puis la vanne retour du
circuit de chauffage

7. Répéter les étapes 4 a 6 pour les autres circuits

Procedura durante il lavaggio dei collettori

1. Rimuovere il cappuccio di protezione sulle valvole EASYFLOW, Aprire tutti gli inserti Easyflow
impostando il cursore sul numero 8

2. Chiudere completamente le valvole poste sul collettore di mandata con apposita chiave a brugola e
collegare il tubo flussibile al rubinetto carico/scarico impianto.

3. Collegare il tubo flessibile di riempimento al rubinetto carico/scarico posizionato sul collettore di ritorno
ed aprirlo lentamente.

4. Aprire al minimo la valvola di mandata del primo circuito di riscaldamento ruotando la chiave a brugola.

5. Non appena I‘acqua fuoriesce dal tubo flessibile di svuotamento (dal collettore di mandata), aprire
completamente la valvola di mandata con la chiave a brugola.

6. A circuito di riscaldamento pieno e lavato, chiudere innanzitutto la valvola di mandata e poi quella di
ritorno del circuito interessato.

7. Ripetere le fasi da 4 a 6 per i circuiti restanti.

NL Spoelen van de verdeler

1. Open alle Easyflow-inserts (retourbalk). (Verwijder de beschermkap en stel in op 8)

2. Sluit de toevoerventielen volledig (Met inbussleutel 5 rechtsom dichtdraaien) en sluit de afvoerslang aan
op de vul/-aftapkraan en open.

3. Sluit de vulslang aan op de retour vul/-aftapkraan. Om langzaam te vullen en te spoelen open de
vulkraan in de retour

4. Open de groepsafsluiter van het eerste verwarmingscircuit minimaal

5. Als er water uit de afvoerslang komt, opent u de groepsafsluiter helemaal

6. Sluit, bij een gevuld en gespoeld verwarmingscircuit, eerst de toevoer en vervolgens de retourafsluiter
van het verwarmingscircuit

7. Herhaal stap 4 tot en met 6 voor de resterende groepen
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